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Fra problem til løsning
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Problemstilling fra varmemesterens hverdag …
Jensen i nr. 6, 3 tv. klager med mellemrum …
Der er ofte lang ventetid på det varme vand – andre gange er der varmt vand næsten med det samme.
Hvad er der galt?
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Varmt brugsvand - cirkulation

55o / 50o
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Varmt brugsvand - cirkulation

55o / 50o
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Brunata Visual – Rørtemperatur  …   analyse
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Brunata Visual – Rørtemperatur  …   analyse
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Brunatas Digitale Varmemester …
• Skaber et hidtil uset overblik over balancen i fordelingsanlægget
• Sporer stigstrenge med for lav temperatur
• Åbner mulighed for at udføre proaktiv fejlretning
• Bedre brugsvandskomfort – færre klager
• Mindsker risiko for opformering af Legionellabakterier
• Giver besparelser på vand og energi til opvarmning af vand


